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1. Защита от импульсных перенапряжений – это всегда
результат слагаемых: молниезащита + заземление + 
уравнивание потенциалов + использование УЗИП + 
экранирование линий и оборудования.

2. Заземляющие проводники УЗИП должны быть медными, 
минимальной длины и иметь площадь поперечного 
сечения не менее: I кл. – 16 мм2,

II кл. – 6 мм2.,
III кл. и информац. – 1 мм2.

3. Всегда помните «правило 10 метров».

4. УЗИП не защищают от длительных перенапряжений!


